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EDIFICIOS

El mantenimiento preventivo se realizará de preferencia la primera quincena de cada mes

CLIMAS
Lubricación 
Ajustar poleas
Tensar bandas
Cambiar cool pad
Mtto a caldera de vapor
Libre de fugas
El Cool pad se cambiará cada 2 años.

UNIDAD DE PAQUETE
Nivel de gas
Libre de fugas
En cafetería y Biblioteca
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